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Liberts « Egallté + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L’OISE

Arrété autorisant la société FLAM'UP 4 exploiter un stockage d'allume-feux solides
et d'allumettes chimiques sur la commune de Béthisy-Saint-Pierre.

LE PREFET DE I'OISE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de 1'Ordre National du Mérite

Vu le code de I’environnement, notamment les livres V des parties législative et 'réglementaire ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixée aux articles
R.511-9 4 R.511-10 du code de l'environnement ; :

Vu la demande du 23 décembre 2010, complétée le 19 décembre 2011 par laquelle 1a société FLAM UP
sollicite I'autorisation de régulariser la situation administrative de son établissement et de développer son
activité de stockage de solides facilement inflammables ot d’allumettes chimiques sur la commune de
Béthisy-Saint-Pierre, rue Adrien Debuire ;

Vu le dossier déposé a 1’appui de sa demande ;

Vu la décision du 7 décembre 2012 du président du tribunal administratif d'Amiens portant désignation du
commissaire-enquéteur ; ‘

Vu larrété préfectoral du 18 mars 2013 ordonnant 1’organisation d’une enquéte publique du 13 mai au 13
juin 2013 inclus sur le territoire des communes de Béthisy-Saint-Pierre, Néry, Saintines et Saint-Sauveur ;

Vu le regisire d'encuéte .publlique et l'avis du commissaire enquéteur‘du 2 juillet 2013 ;

Vu les avis exprimés par les services techniques consultés lors de l'enquéte administrative ;

Vu les avis exprimés par les conseils municipaux de Béthisy-Saint-Pierre, Saintines et Saint-Sauveur ;
Vu l'arrété préfectoral du 7 octobre 2013 portant sursis a statuér sur la demande susvisée ;

Vu le rapport et les prdpositions de l'inspection des installations classées du 21 octobre 2013 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 14
novembre 2013 ; ‘

Vu le projet d'arrété communiqué a l'exploitant par lettre du 25 novembre 2013 ;

Considérant qu’én application des dispositions de Iarticle 1..512-1 du code de !’environnement,

’autorisation ne peut ére accordée que si les dangers ou inconvénients de 1’installation peuvent étre

prévenus par des mesures que spécifie 1’ arrété préfectoral ;

Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation ainsi que les modalités d’implantation,

prévues notamment dans le dossier de demande d’autorisation, permettent de limiter les inconvénients et
- dangers de l'installation ;

Considérant que les conditions 1égales de délivrance de 1’autorisation sont réunies ;

Le pétitionnaire entendu,



Sur proposition du directeur départemental des Terﬁtdires,
ARRETE

ARTICLE 17 :

Sous réserve des droits des tiers et du strict respect des conditions et prescriptions jointes en annexe, la
société FLAM'UP, dont le sidge social est situé Chemin du Paillard & Saintines, est autorisée a exploiter un
stockage d'allume-feux solides et d'allumettes chimiques sur’la commune de Béthisy-Saint-Pierre, rue
Adrien Debuire, -

ARTICLE 2 :

Le présent arrété est délivré sans préjudice des dispositions du code du travail, notamment celles relatives a
I'hygiéne et & la séeurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur I'application de ces reglements
~ peuvent étre obtenus auprées de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 3 :
Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
11 peut étre déféré auprés du tribunal administratif d'Amiens :

» 1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an & compter de la
publication ou de l'affichage de la présente décision.

«  2°vpar les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle 1a
décision leur a été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de I'installation n’est pas intervenue six mois apres la publication ou
I’affichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu’a I’expiration d’une période de six
mois aprés cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont ¢levé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou 4 la publication de l'arrété autorisant .
l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescnpnons primitives ne sont pas recevables a déférer
ledit arrété 4 la juridiction administrative. -

ARTICLE 4 :

Conformément aux dispositions de ’article R.512-39 du code de I’environnement, une copie du présent
arrété sera affichée en mairie de Béthisy-Saint-Pierre pendant une durée mininmm d’un mois et sera déposée
aux archives de la mairie pour étre mise & la disposition de toute personne intéressée.

Le maire de Béthlsy-Salnt-Plerre fera connafire par proces verbal adresse au préfet de l’Olse direction
départementale des Territoires, I'accomplissement de cette formalité.



L'arrété sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de 'exploitation 4 la diligence de la société
FLAM'UP.

Une copie dudit arrété sera également adressée a chaque conseil municipal consulté, a savoir: Béthisy-
Saint-Pierre, Néry, Saintines et Saint-Sauveur.

Un avis au public sera inséré par les soins de la direction départementale des Territoires et aux frais de la
société FLAM'UP dans deux journaux diffusés dans tout le département.

L'arrété fera également l'objet d'une publication sur le site internet de .la préfecture de |'Oise
(www.oise.gouv.fr).

ARTICLE S

Le secrétaire général de la préfecture de 1'Oise, le sous-préfet de Senlis, le maire de Béthisy-Saint-Pierre, le
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental des
Territoires, l'ingpecteur des installations clagsées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution
du présent arréte.

i
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ANNEXES A L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 4 pzp o5

| ANNEXE 1 .
TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions de l'arrété préfectoral d'autorisation du 9 aofit 1995 sont abrogées et remplacées par celles du
présent arrété,

INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION OU SOUMISES A
ENREGISTREMENT : ‘

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité -
avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales apphcables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a4 déclaration incluses dans
P'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises 4 enregistrement incluses
dans ['¢tablissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires & celles fixées dans le présent
arrété. ‘ ‘

NATURE DES INSTALLATIONS

LISTE DES INSTALLATIONS CONCERI}IE’IES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES
INSTALLATIONS CLASSEES

Solides facilement inflammables & l'exclusion des

substances visées expliciterent par d'autres rubriques ; | Stockage  d’allume-feux  solide :
2. emploi ou stockage : la quantité totale|750 palettes de 372 kg chacune

1450.2a A 279t susceptible d'étre présente dans T'installation | S0it 279 tonnes

étant : Localisation : Cellules 2 et 3 du

béatiment Z

a) supéricure ou égale 4 1t

Dépdts d'allumettes chimiques & l'exception de celles | Stockage de 1252 palettes de 1 m?
non dites de sfireté qui sont visées a la rubrique 1450, d'allumettes

1525.a A 1252 m® | La quantité totale susceptible d'ére présente 'dans

| linstallation étant : Localisation : grande cellule et

petite cellule du batiment Al,

. supérieure & 500 m’ cellule 1 du bétiment Z

12,86 m* d’allume-feux gel

9,33 m* d’allume-feux liquide

1,5 m® de nettoyant

Le tout considéré en cat. B soit
23,7 m®+ une cave de fioul de 5
m’ soit une capacité équivalente
de 0,2 m?

Liguides inflammables (stockage en réservoirs
manufacturés de), :

2 Stockage de liquides inflammables visés 3 la
1432.2h . DC 23,9 m’ rubrique 1430 :

b) représentant une capacité équivalente totale

supérieure & 10 I‘[l3 mais inférieure ou égale a 100 1’1’13 . "
2
Soit  au total, une capac1te

équivalente de 23,9 m*




1510.3

DC

48 468,75
m3

Entrepdts couverts (stockage de matiéres ou produits
combustibles en quantité supérieure a 500 tonnes dans

‘des), 4 L'exception des dépdts utilisés au stockage de

catégories de matiéres, produits on substances refevant,
par ailleurs, de la présente nomenclature, des batiments
destinés exclusivement au remisage des véhicules &
moteur et de leur remorque, des établissements recevant
du public et des entrepdts frigorifiques. -

Le volume des entrepdts étant ;

3. supérieur ou égal 4 5 000 m?, mais inférieur 4 50 000

m3

Bitiment Z : 26 12,5 m?
Batiment AJ; 21 656,25 m?

pour uyne masse totale de 1110
tonnes de matiéres combustibles

1412

NC

4,07t

Gaz inflammables liquéfids (stockage en réservoirs
manufacturés de), 4 l'exception de ceux visés
explicitement par d’autres rubriques de la
nomenclature '

la pression absolue de vapeur correspondante n’excéde
pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou
sous pression quelle que soit la température

2 260 946 briquets pour un total de
4,07 t

Localisation : cellules 1 et 2 du
batiment 7 '

1530

NC

188 m’

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés (dép6t de) a
I’exception des établissements recevant du public

Cartons présentoirs : 188 m’

1532

NC

50,4 m®

Bois sec ou matériaux combustibles analogues ¥y

compris les produits finis conditionnés (dépdt de) a
I’exception des établissements recevant du public

350 palettes euro vides : 50,4 m*

2910

NC

0,308 MW

Combustion 2 'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2771 '

A. Lorsque linstallation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds ou de la biomasse, 4 l'exclusion des installations
visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles Ia combustion participe & la fusion, la cuisson
on au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matiéres entrantes, si la "puissance
thermique maximale de l'installation est inférieure &
2MW. ' :

Une chaudiére & fiou] de 308 kW

2925

NC

21,46 kW

Accumulateurs (ateliers de charge d).

Local de charge sitné dans le
bitiment AG  comprenant 7
chargeurs dune puissance totale de
21,46 kKW.

0 A :Autorisation

DC : Déclaration soumis a contrdle

D : Déclaration

SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

NC : Non classé

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune

Parcelles

Béthisy-Saint-Pierre

294, 296, 208, 299, 300, 301, 302 et 105] de 1051 de la section D) en Zone UE

Les installations citées a 1'ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de I'établissement
annex¢ au présent arrété.



CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur. ' '

DUREE DE L’AUTORISATION
DUREE DE L’ AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas €té exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

Le cas échéant, 1a durée de validité de l'autorisation peut étre prolongée & concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n® 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére d'archéologie préventive.

MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 4 leur mode dutilisation ou A leur voisinage, et de
nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande dautorlsatlon est portée avant sa
réalisation & la connaissance du Préfet, avec tous les éléments d'appréciation.

MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
[article R 512-33 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement comnuniqués au Préfet, -
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des. vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis 4 son approbation. Tous les frais engagés a cette

occasion sont supportés par I'exploitant.

EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation.afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrete nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

CHANGEMENT D’EXPLOITANT |

Dans le cas ou l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet, dans le mois qui suit
la prise en charge de l'exploitation.



CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de I'article R. 512-74 du code de I’environnement, pour [’application des articles R.
512-39-1 a R. 512-39-5, lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet, la
date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la
mise en sécurité du site, Ces mesures comportent notamment :

- I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
.stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

~  la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement. -

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. S11-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article. ' :

"RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
RESPECT DES AUTRES LEGISLATION $ ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de 'urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire,



'~ GESTION DE L’ETABLISSEMENT

EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour ;

= limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ; '

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou acc1dentels
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour lagriculture, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour ["utilisation rationnelle de 1’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

RYTHME DE FONCTIONNEMENT
Les installations sont exploitées de 8h00 4 17h00 du lundi au jeudi et, de 8h00 & 15h20 le vendredi.

CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant ¢tablit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications A effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arré(e.

L’ e‘xplmtatlon se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par lexp101tant et ayant une
_connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans 1’installation.

RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

RESERVES DE PRODUITS

“L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés' de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

PROPRETE _
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence,

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, etc..



ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contréle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est 1mmed1atement
porté & la connaissance du Préfet par 1’ explmtant

INCIDENTS OU ACCIDENTS

DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature d porter atteinte aux intéréts .
~mentionnés & 1'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances ¢t les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou env1sagees pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE I'INSPECTION

L'exploitant établit et tient 4 jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & ‘déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation, A

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministériclles, en cas
d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorlsatlon

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris. en application de la
Iégislation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le present
arrété ; ces documents peuvent éire informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu a la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.



- PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CONCEPTION DES INSTALLATIONS

DISPOSITIONS GENERALES

I’exploitant prend toutes les d1spos1t10ns nécessaires dans la conception, lexplo1tat1on et Dentretien des
installations de maniere a limiter les émissions & I’atmosphére,

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire & leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. _
Si une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement des valeurs limites imposées, ’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollu‘uon émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées.

Les consignes d’exploitation de 1’ensemble des installations comportent explicitement les controles a effectuer, en
~marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon 4 permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété. ‘

Le brilage & 1"air libre est interdit & ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantité.

POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent.pas de dangers pour la santé et la sécurité publiques. La conception et I’emplacement
des dispositifs de séeurité destinés 4 protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étres tels
que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité,

ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas & D’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou & la sécurité publiques,

VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettovées ;

- Les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules dowent étre prévues
en cas de besoin ; :

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ;

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.



Des dispositions équivalentes peuvent &tre prises en lieu et place de celles-ci.

EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CONDITIONS DE REJET

DISPOSITIONS GENERALES'

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphemques est interdite,
sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet.

Les ouvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milieu récepteur,

Les rejets 4 atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
lintermédiaire de cheminées pour permetire une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est congue de facon
a favoriser au maximum 1’ascension des gaz dans ’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les régles de 1'art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits an voisinage du débouché est continue et lente,

Les poussicres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du poss1ble captés a la source et canahses sans
préjudice des regles relatives a I’hygiene et 4 1a sécurité des travailleurs.

Les conduits d’é Vacuatlon des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants- & I’atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont
respectées. _

Ces points doivent &tre aménagés de maniére & &tre aisément accessibles et permettre des interventions en touie
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d’ organismes extérieurs a
la demande de I’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou I’arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportes sont egalement consignés dans un registre.



PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

Préfevement d'eau en nappe par fbrage

Les prélévements d’eau en nappe par forage dont T'usage est destiné directement ou indirectement a la
consommation humaine en eau feront I’objet, avant leur mise en servme d’une autorisation au titre du Code de la
Sante Publique (article R. 1321 et suivants).

Les seuils d’alerte et de crise sont deﬁms dans ’arrété préfectoral cadre en v1gueur en vue de la preservatlon de la
ressource en eau dans le departement de I’Oise.

COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

DRISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu 4 I’ ou non conforme aux
dispositions du chapitre 4.3 est interdit. -

A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou éire détruits et
le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour 1'épuration
des effluents.

PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis & jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

~  Tlorigine et la distribution de I'eau d'alimentation ;

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...) ;

- les secteurs collectés et les réseaux associés ;

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de controle et les points de rejet de toute nature



ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a I'intéricur de 1’établissement sont
aériennes. '

PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont paé susceptibles de dégrader les réscaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Isolement avec les milieux

Un systéme permet 1’'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
- dispositifs sont maintenus en €tat de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées;

- les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y
compris les eaux utilisées pour l'extinction);

- les eaux résiduaires : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudiéres, des
circuits de refroidissement, les eaux issues des installations de traitement interne au site ou avant rejet
vers le milieu récepteur; :

- les caux domestiques : les caux vannes, les caux des lavabos et douches, les eaux de cantine. .

COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a génet le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement,

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixces par le présent arréte. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou
celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées



et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a [’occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour

réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). ‘

ENTRETIEN ET.CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de

chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de -

traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de l'obturateur.

Les ficbes de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité & la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus 4 la disposition de
l'inspection des installations classées. '

GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur,

EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont ¢liminées vers les filidres de traitement des
déchets appropriées. En ’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

* VALEURS LIM ITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de réspecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur :

r




DCO : ‘ - “ 125

DBO5 . . 30

Hydrocarbures totaux : 5




- DECHETS

PRINCIPES DE GESTION
LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conceptlon ’aménagement, et l'exploitation de ses
instaltations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant’ sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de P'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 1’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ; ‘
b) le recyclage ; _
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation €nergétique ;
d) I'élimination . |

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur ’environnement et la santé
humaine, et des conditions fechniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de l'inspection des installations classées.

SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a ’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de facon a
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées 2 leur nature et a leur dangeros1te Les dechets '
dangereux sont définis par I’article R. 541-8 du code de I’environnement :

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a4 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
Ienvironnement. Dans ’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de ’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB. :

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 a R. 543-72 du code de
I"environnement,

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de ’article R. 543-131 du code de
I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de 1'article R. 543-137 a R. 543-151 du code
de I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de geme civil ou pour
I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électronique sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R.543-201 du code de ’environnement..

CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans 1'établissement, avant leur orientation dans une filiere adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I’environnement,



DECHETS GERES A VEXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente [es déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a I'article T, 511-1 et
L. 541-1 du code de l’envuonnement

Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée & les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées  cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

DECHETS GERES A I’INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A Texception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans ’enceinte de
I’établissement est interdit.

Le melange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a ’'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R, 541-43 et R. 541-46 du-code de ’environnement.

_Chaque lot de déchets dangereux cxpédié vers I’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a I’article R.
541-45 du code de I’environnement,

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 & R,
541-64 et R. 541-79 du code de Penvironnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise 4 jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue 2 la disposition de I’inspection des
installations classées.

L’importation ou ’exportation de déchets {(dangereux ou non) ne peut é&tre réalisée qu’apres accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen ot du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.



PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

DISPOSITIONS GENERALES

AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a 1’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de |’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de mamutention et les engins de chantier utilisés a 'intérienr de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions: des
articles R. 571-1 aR. 571-24 du code de 1’environnement,

APPAREILS DE COMMUNICATION _
L’usage de tout appateil de communication par voie acoustique (sirénes avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour

le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptlonnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.

NIVEAUX ACOUSTIQUES

VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs-admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones 4 émergence réglemeniée.

_5dB(A) - 1 Installations a Tarrét

NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

T

Instaffations 4 1'arrét

Point 1 :

sud-ouest 52 dB(A) T
Point 2 sud 56,8 , Installations & I'arrég
Point 3 nord 75 W ' ‘Installations a I'arrét

() 1e bruit résiduel est supérieur 4 70 dB(A)




VIBRATIONS

VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la séeurité des biens ou des
personnes, les points de contrble, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des regles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n°® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les

installations classées.



- PREVENTION DES' RISQUES TECHNOLOGIQUES

GENERALITES

LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caraciéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre &
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a 1’article
L.511-1 du code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et dos stockages indiquant ces risques.

Les zones 4 risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DlANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, ’exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre
la nature et les risques des produits dangereux présents dans I’installation, en particulier les fiches de données de
séeurité.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

PROPRETE DE L’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére & éviter les amas de matiéres
dangereuses . ou polluanies et de poussiéres. Le maténel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
prodmts et poussieres.

CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

~ L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intéricur de l'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ETUDE DE DANGERS

L’exlﬁloitant met.en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.

L’exploitant met en ceuvre lensemble des mesures d’organisation et de forrnat1on ainsi que les procedures
mentionnées dans 1’étude de dangers.

'_DISP_()SITIONS CONSTRUCTIVES

‘COMPORTEMENT AU FEU

Les locaux 4 risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- les parois extérieures des batiments sont construites en matériaux A2 s1 d0 ;

- les parois extérieures des batiments sont REIL 120 ; '

- les structures porteuses sont REI 120 ;

- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ;

- les éléments séparatifs enfre cellules dépassent d’au moins 1 meétre la couverture au droit du
franchissement ; :

- les ouvertures effectuees dang les parois separatwes (baies, convoyeurs passages de gaines, cébles
électriques et canalisation, portes, etc.) sont munies de dlSpOSltlfs de fermeture ou de calfeutrement
assurant un degré de résistance au feu équivalent a celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont
assocides a un dispositif asservi & la détection automatique d’incendie assurant leur fermeture
automatique, mais ce dispositif est aussi manceuvrable 4 la main, que I’incendie soit d un c6té ou de
I’autre de la paroi. _



Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent 4 celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus 4 la disposition de I’inspection
des installations classées.

CHAUFFERIE

‘TLa chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage ou
. d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces
batiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs- portes EI30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte
coupe ~feu de degre EI120. .

A Vextérieur de la chaufferie sont installés : _
- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brilleurs permettant d’arréter l'écoulement du
combustible ;
- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des briilleurs ou un autre systéme
d’alerte d’efficacité équivalente.

INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre a tout moment 1’ mtervennon des services
d’incendie et de secours,

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a linstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et Uintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre "entrée des engins de secours et leur
mise en euvre.

Les véhicules dont la présence est lide 4 ’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 4 1’installation, méme en -
dehors des heures d’exploitation ef d’ouverture de ’installation.

DESENFUMAGE

Les cellules de stockage sont ¢équipées en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de futﬁées et de chaleur
(DENFC), conforme & la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, permettant 1’évacuation & I’air libre des
fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d’incendie,

Ces dispositifs sont composés d’exutoires 4 commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de I’ensemble des exuteires n’est pas inférieure & 2% de la surface au sol de la cellule.

Afin d’équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un DENFC de superficie utile
comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture, :

Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues des batiments ou de chacune des
cellules de stockage. L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut étre inversée par une autre.

La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule,



Tous les dispositifs installés en référence & la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les
" caractéristiques suivantes

- systéme d’ouverture de type B (ouverture + fermeture)
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis a 10 000
cycles d’ouverture en position d’aération,

"= laclassification de la surcharge neige a 1’ouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures
ou égales a 400 métres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures 4 400 métres et inférieures
ou égales & 800 meétres. La classe SLO est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible
d’éire enneigée ou si des dispositions constructives empéchent 'accumulation de la neige. Au-dessus de
800 metres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives
empéchant ["accumulation de la neige.

- classe de température ambiante T(00).
- classe d’exposition & la chaleur B300.

MOYENS DE LUTTE CONTRE L’ INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre |’incendie appropriés aux risques, notamment

- aminima de 3 poteaux d’incendie d'un diamétre nominal de DN 100 Ces appareils sont alimentés par un
réseau public ou privé. Les réseaux garantissent 1’alimentation des appareils sous une pression
dynamique minimale de 1 bar sans dépasser § bars. Les réseaux sont.en mesure de fournir un débit
minimum de 120 métres cubes par heure durant deux heures ; :

- aminima de 14 robinets armés, situés a proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer -

puisse étre attaqué par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables-en période de gel ;
- a minima de quarante-quatre extincteurs repartis sur le site, bien visible et facilement accessibles. Les
agents d’extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatible avec les matiéres stockées,

L'ensemble des batiments est équipé de détecteurs de fumées, détecteurs optiques linéaires de fumées et d'un
Téléphone d’ Alerte a Identification Automatique (TALIA) reli¢ au Service Départemental d’Incendie et de Secours
et I’Oise. L’ensemble des alarmes est rapporté & une centrale de surveillance. Cette centrale est joignable 24h/24
par un personnel FLAMUP. '

DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient 4 la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont
vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent,

Les équipements métalliques sont mis 4 la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

RETENTIONS ET CONFINEMENT

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs assocics.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 4 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale & :

= dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits ;

= dans les auires cas, 20 % de la capacité totale des fiits ;

= dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-la est inférieure 4 800 L,



La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste a I'action physlque et chlmlque
des fluides. I en est de méme pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

SURVEILLANCE DE I'INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénierits que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

TLes personnes étrangéres a l'établissement n’ont pas [’accés libre aux installations.

TRAVAUX

Dans les parties de I'installation recensées & Iarticle 7.1.1 notamment, les travaux de réparation ou d'aménagement
ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d’intervention » ot éventuellement dun « permis de
feu » et en respectant une consigne particuliére, Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux
et définition des mesures appropriées. ‘

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée, Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative a la séeurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément demgnees

Dans les parties de l'installation présentant des risques d’incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I’objet d’un « permis de feu». Ceite
interdiction est affichée en caractéres apparents.

VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

I.’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre I'incendie mis en place (exutoires de fumée, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne
séche, etc.) ainsi que des éventuelles installations éleciriques et de chauffage, conformement aux référentiels en
vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentiomnées les suites données 4 ces vérifications, :

CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues 4 jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I’interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ; ‘

- linterdiction de tout brilage & 1air libre ;

- l'obligation du “permis d’intervention’ pour les parties concernées de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions 4 prendre pour
I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d’arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (€lectricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’1solement du réseau de collécte, prévaes 4 1'article
74.1;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;



- laprocedure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I'élablissement, des
services d’incendie et de secours, etc. ;

- D’obligation d’informer |’inspection des installations classées en cas d’accident.






- AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

SURVEILLANCES DES EAUX SOUTERRAINES

La surveillance des eaux souterraines est réalisée & partir de 3 piézomeétres situés aux endroits suivants :
- deux piézomeétres situés en aval hydraulique ;
- un piézometre situé en amont hydraulique.

Deux campagnes de mesure sont réalisées respectwement en périodes de basses eaux et de haufes eaux. Les
paramgetres controlés sont a minima : ‘

- Métaux lourds : chrome, cuivre et phosphore ; ‘

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques: naphtaléne, anthracéne, phénanthréne, fluoranthéne,
benzo(a)anthracéne,  chryséne, benzo(a)pyréne, benzo(gh,)péryléne, benzo(k)fluoranthéne,
indéno(1,2,2-c,d)pyréne, acénaphtyléne, acénaphténe, fluoréne, pyréne, benzo(b)}fluoranthéne,
dibenzo(a,h)anthracéne et HAP.

SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du 8.1.1, notamment celles de son programme
d’auto surveillance, les analyse et les interprete. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque
des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou de leurs effets sur
Penvironnement.

ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de ’article R, 512-69 du code de I’environnement, 1‘exploitant établit avant la fin
de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au 8.1.1
du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de Uinterprétation des résultats de la période considérée.






ANNEXE 2 : PLAN DES INSTALLATIONS ET
LES TROIS PIEZOMETRES






