BASSIN
NORD

50 m3/h POUR REFRIGERATION
ET RIABat. A3,5b

ARROSAGE CUVE
FO2-200T

CHATEAU
MOULERIE
CANTINE
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LOCAL MOTOPOMPE

BATIMENT 13/ZONE SUD

CAVE : FOUR 6

CAVE : FOUR 5

CAVE PLATEFORME SORTIE
VANNES COLONNE SECHE SOUS
PASSERELLE LOCAUX SOCIAUX
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COMPTEUR D'EAU DE VILLE
POINT DASPIRATION FOMPIER
COLONNE SECHE

POTEAU D'INCENDIE

PRISE DN40/45 "CARTONS”
EAU INCENDIE DEPUIS BASSIN "ESSD"
EAU INCENDIE DEPUIS BASSIN "6300m3"

. ZONE "KARCHER"
: SOLE FOUR 5
. SOLF FOUR 6

POTEAU INCENDIE ALIMENTE PAR SURPRESSEURS DES BASSINS D'EAU PLUVIALES

BASSIN D'ORAGE
3880m3

GENERAL

\, EAUPOTABLE
USINE

\

acces RESERVE INCENDIE

POMPIERS

600m3

-32-33-34
mm

OBTURATEUR _—
RESEAU PLUVIAL

SAVERDEC—

ACCES
POMPIERS

RESERVE INCENDIE 3000m3
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BASSIN
3000m3

BASSIN
5000m3
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