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1 P100 rue des lilas face n° 2 inconnu 100/2x07
0 130 106 123 4,0 2.9 Défaut de signalisation Contrôle technique d'un acteur 

externe au SDIS en 2019

2 P100 place des acacias inconnu 100/2x07
0 140 132 130 4,1 2.9

Ouverture point d'eau difficile 
Défaut de signalisation 
Capot cassé 

Contrôle technique d'un acteur 
externe au SDIS en 2019

3 P100 11 
rue de la croix blanche inconnu 100/2x07

0 140 130 140 5,0 3.2
Défaut de signalisation 
Peinture PEI dégradée 
Bouchon joint de 70 HS 

Contrôle technique d'un acteur 
externe au SDIS en 2019

4 P100 ferme le Tronquoy inconnu 100/2x07
0 83 69 75 3,8 0.9 Défaut de signalisation Contrôle technique d'un acteur 

externe au SDIS en 2019

5 P100 rue des tilleuls , face rue du moulin inconnu 100/2x07
0 86 66 86 4,2 1.5 Défaut de signalisation Contrôle technique d'un acteur 

externe au SDIS en 2019

6 P100 Angle rue des marroniers,  rue des 
tilleuls inconnu 100/2x07

0 55 53 52 5,0
Défaut de signalisation 
Capot cassé 
Débit inférieur à 60 m3/h 

Contrôle technique du SDIS en 
2018

7 P100 place publique, à côté de la mairie inconnu 100/2x07
0 57 47 49 4,2 Défaut de signalisation 

Débit inférieur à 60 m3/h 
Contrôle technique du SDIS en 
2018




