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6 ABRIS DE QUAI
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.
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6 ABRIS DE QUAI
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.

6 ABRIS DE QUAI + 2 COMPACTEURS A DECHETS
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.
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LOCAL SPK
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6 ABRIS DE QUAI
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.
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BUREAUX ET
LOCAUX SOCIAUX
R+2
SdP Niv 0 : 333.3 m²
SdP Niv 1 : 327.2 m²
SdP Niv 2 : 327.2 m²

CELLULE 02
SdP : 5951 m²

CELLULE 03
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CELLULE 04
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CELLULE 05
SdP : 5921 m²
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I.S.

LOCAL DE
CHARGE
SdP : 446.0m²

4,28 4,28
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4.00 x 4.50 M
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16 CHARRIOTS
23 TRANSPALETTES

12 CHARRIOTS
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SANITAIRES
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CHAUFFEUR
SdP : 29m²
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TRANSFO
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CUVE SPK
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ECRAN THERMIQUE
REI 120 N

COMPLEMENT N°2 AU PERMIS DE CONSTRUIRE

Date : 

m o d i f i c a t i o n s r é f é r e n c e

Ech. : 

1075
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MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE
ARCHITECTE

7 RUE BAYARD
75008 PARIS
Tel. : +33 1 42 25 26 07

AIRPORT PARK  1
60510 BRESLES

2 IMPASSE DE L'INDUCTION
67800 BISCHHEIM
Tel. : +33 3 26 36 54 58

AREFIM GE

BUREAU D'ETUDE

BUREAU D'ETUDE

BUREAU D'ETUDE F&H INGENIERIE

19/19 bis, AVENUE LEON GAMBETTA
92 120 MONTROUGE
Tel. : +33 1 46 94 80 64

RUE DES CADRES - ZAC DU COLOMBIER
13150 BOULBON
Tel. : +33 4 90 99 70 45

20 RUE MATABIAU
31000 TOULOUSE
Tel. : +33 6 98 20 93 04

101S-C2
1:300e

28/01/2021

PLAN NIVEAU 0
PRINCIPE DE STOCKAGE
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