
PI

AIRE DE
POMPAGE

8 x 4 m

AIRE DE POMPAGE
8 x 4 m

PI

PI

AIRE DE
POMPAGE

8 x 4 m

AIRE DE MISE
EN STATION

10 x 7 m

AIRE DE MISE
EN STATION

10 x 7 m

AIRE DE MISE
EN STATION

10 x 7 m

AIRE DE POMPAGE
8 x 4 m

PI

AIRE DE POMPAGE

AIRE DE POMPAGE
8 x 4 m

PI

AIRE DE POMPAGE
8 x 4 m

PI

AIRE DE MISE
EN STATION

10 x 7 m

AIRE DE MISE
EN STATION

10 x 7 m

1 PORTE PLEIN PIED
4.00 x 4.50 m Ht.

CELLULE 01
PICKING

SdP : 5956 m²
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CELLULE 02B
PRODUITS DANGEREUX

SdP : 588 m²

5,5 5,5

1,72 3,1 3,1 3,1 3,1 1,2 1,25 1,2 3,1 3,1 3,1 3,1 1,73

CELLULE 02A
RECEPTION

SdP : 5339 m²

LOCAL TECHNIQUE
SdP : 85 m²

CHAUFFERIE
SdP : 50 m²

ONDULEUR
SdP : 26 m²

LOCAL
SPRINKLER

SdP : 26 m²

TGBT/
TRANSFO
SdP : 26 m²

CUVE SPK
∅9.36
9m Ht.
580 m3

CUVE INCENDIE
∅9.36
9m Ht.
600 m3

36,8

CELLULE 03
SdP : 5927 m²

CELLULE 04
5956 m²

LOCAL DE
CHARGE
SdP : 281 m²

PORTE COULISSANTE EI 120
4.00 x 4.50 Ht.

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.

PORTE COULISSANTE EI 120
4.00 x 4.50 Ht.

1 PORTE PLEIN PIED
4.00 x 4.50 m Ht.

6 ABRIS DE QUAI
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.

6 ABRIS DE QUAI
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.

6 ABRIS DE QUAI
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.

6 ABRIS DE QUAI
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.

MUR REI 120

MUR REI 120

PORTE COULISSANTE EI 240
4.00 x 4.50 Ht.

PORTE PIETON EI 240
0.90 x 2.10 Ht.

PORTE COULISSANTE EI 120
4.00 x 4.50 Ht.

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.

MUR REI 240

MUR REI 240

PORTE COULISSANTE EI 120
4.00 x 4.50 Ht.

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.

PORTE COULISSANTE EI 120
4.00 x 4.50 Ht.

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.

MUR REI 120

MUR REI 120

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.

ECRAN THERMIQUE
EI 120

ECRAN THERMIQUE
EI 120

4 4

ECRAN THERMIQUE
EI 120

ECRAN THERMIQUE
EI 120

PORTE PIETON EI 120
1.80 x 2.10 Ht.

LOCAL
SURPRESSEUR

SdP : 26 m²

BUREAU
DE QUAI
25 m² S.U.

BUREAU
DE QUAI
 25 m² S.U.

ZONE
CO-PACKING

 220 m² S.U.

CO-PACKING
SdP : 281 m²

1 PORTE PLEIN PIED
4.00 x 4.50 m Ht.

12
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ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 4-5
1168 m²

CANTON 4-1
1312 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 4-4
1156 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 4-3
1156 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 4-2
1156 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 2-6
582 m²

CANTON 2-1
1305 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 2-4
1150 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 2-3
1150 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 2-2
1150 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 1-5
1168 m²

CANTON 1-1
1312 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 1-4
1156 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 1-3
1156 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 1-2
1156 m²

CANTON 3-5
1159 m²

CANTON 3-1
1305 m²

CANTON 3-4
1150 m²

CANTON 3-3
1150 m²

CANTON 3-2
1150 m²

CANTON 2-5
570 m²

3,5 3,5

ECRAN THERMIQUE
EI 120

ECRAN THERMIQUE
EI 120

ECRAN THERMIQUE
EI 120

ECRAN THERMIQUE
EI 120
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BATIMENT A / 212,9

BUREAUX ET LOCAUX TECHNIQUES / 20 ENTREPOT / 192,9
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PORTE COULISSANTE EI 120
4.00 x 4.50 Ht.

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.MUR REI 240

MUR REI 120 ECRAN THERMIQUE
EI 120

11,6

23
,8

4,9 4,9

9

BUREAUX LOCAUX SOCIAUX
SdP RDC : 916 m²
SdP R+1 : 904 m²
SdP R+2 : 717 m²

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE

SOUS STATION SPK
SOUS STATION SPK

COMMANDE DE
DESENFUMAGE

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE

COMMANDE DE
DESENFUMAGE

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE

COMMANDE DE
DESENFUMAGE

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE

COMMANDE DE
DESENFUMAGE

SOUS STATION SPK

CCCC

SOUS STATION SPK

24 24 24 24 24 24 24 24

2,652,652,652,652,652,65
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47,9

PORTE PIETON EI 120
0.90 x 2.10 Ht.

1 PORTE PLEIN PIED EI120
4.00 x 4.50 m Ht.

D D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D D 

D 

D 

Date : 

m o d i f i c a t i o n s r é f é r e n c e

Ech. : 

1190

MAITRE D'OUVRAGE

ASSISTANT
MAITRISE

D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE
ARCHITECTE

7 RUE BAYARD
75008 PARIS
Tel. : +33 1 42 25 26 07

10 ALLEE DES CASCADES
93420 VILLEPINTE
Tel. : +33 1 48 17 97 97

12 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75017 PARIS
Tel. : +33 1 41 79 77 77

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

PARC E-VALLEY BAT B 12 AVENUE DE FRANCE
62860 EPINOY
Tel. : +33 1 48 17 77 13

BUREAU D'ETUDE
ICPE

2 AVENUE GABRIEL LIPPMANN
57970 YUTZ
Tel. : +33 3 82 82 33 05

BUREAU D'ETUDE
VRD

PC

LA BROSSE ET DUPONT
 CONSTRUCTION D'UN SIEGE REGIONAL

ZAC SAINT-MATHURIN
60 000 ALLONNE

PLAN DU NIVEAU 0
PRINCIPE DE DESENFUMAGE

20/05/2022

1:250e
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