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PORTE PIETON EI 120
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ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT

CANTON 1-1
1527 m²

CANTON 1-1
1527 m²

CANTON 1-2
1107 m²

CANTON 1-2
1107 m²

CANTON 1-3
1107 m²

CANTON 1-3
1107 m²

CANTON 1-4
1107 m²

CANTON 1-4
1107 m²

CANTON 1-5
1118 m²

CANTON 1-5
1118 m²

CANTON 2-1
1517 m²

CANTON 2-1
1517 m²

CANTON 2-2
1099 m²

CANTON 2-2
1099 m²

CANTON 2-3
1099 m²
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CANTON 4-1
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CANTON 6-1
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C

B.L.S.3/4
SdP RDC :  433.9 m²
SdP R+1 :  423.9 m²
SdP R+2 :  423.9 m²

CELLULE 01
SdP :  5981 m²

CELLULE 06
SdP :  5951 m²

CELLULE 05
SdP :  5951 m²

CELLULE 04
SdP :  5951 m²

CELLULE 03
SdP :  5951 m²

CELLULE 02
SdP :  5951 m²

CELLULE 07 A
ZONE DE STOCKAGE SEC

SdP :  4859 m²

CUVE INCENDIE
1086 m3 - ∅10.92

LOCAL
SURPRESSEUR

SdP : 35m²

LOCAL SPK
SdP : 50m²

CUVES SPK
600m3 - ∅8,58m

LOCAL DE
CHARGE 1
SdP : 163m²

CHAUFFERIE
SdP : 53m²

TGBT
SdP : 27m²

LOCAL DE
CHARGE 2

SdP : 163m²

I.S. I.S. I.S. I.S.I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S.I.S.
C C C

COMMANDE DE
DESENFUMAGE

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE

I.S.

I.S.

I.S.

6 ABRIS DE QUAI
3.60 x 3.00 m Pf.

PORTES SECTIONNELLES
2.80 x 3.00 m Ht.

NIVELEURS
2.00 x 2.40 m Pf.
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COMMANDE DE DESENFUMAGE

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE

C

COMMANDE DE DESENFUMAGE
1 PORTE PLEIN PIED

4.00 x 4.50 m Ht.
1 PORTE PLEIN PIED

4.00 x 4.50 M

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S.
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CELLULE 07 B
ZONE LIQUIDES INFLAMMABLES

 SdP : 1121 m²
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PORTE COULISSANTE
EI 120

4.00 x 4.50 Ht.
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TRANSFO
SdP : 13m² 3,
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CELLULES HTA
SdP : 13m²
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1 PORTE SECTIONNELLE
2.80 x 3.00 M

1 PORTE SECTIONNELLE
2.80 x 3.00 m Ht.
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CUVE SPK
Ø 8.58 m
600 m3
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BANDE DE PROTECTION 5.00 m

BANDE DE PROTECTION 5.00 m

DEBORD MUR CF : +14.82 / 75.09 NGF

ESCALIER HELICOIDALE
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CELLULE 1 CELLULE 2

LOCAL DE
CHARGE

LOCAL
TECHNIQUE BUREAUX

ET
LOCAUX
SOCIAUX

CELLULE 3 CELLULE 4 CELLULE 5 CELLULE 6

LOCAL DE
CHARGE

LOCAL
TECHNIQUE

L
O

C
A

L
T

E
C

H
N
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E

CELLULE 7A

CELLULE 7BD D AREFIM
88210 m²

CR
8-

02
00

CR8-0200

CR
8-

02
00

CR
8-

02
00

N1
T : 60.27

E : 58.47

S : 58.47

P : 1.80

N2
T : 59.97

E : 58.40

S : 58.40

P : 1.57

N3
T : 60.25

E : 58.28 (N2)

E : 58.36 (N11)

S : 58.28

P : 1.96

N4
T : 60.52

E : 58.14 (N3)

E : 58.37 (N12)

S : 58.14

P : 2.38

N5
T : 60.96

E : 58.00 (N4)

E : 58.43 (N13)

S : 58.00

P : 2.96

N6
T : 61.01

E : 57.85 (N5)

E : 58.34 (N14)

S : 57.85

P : 3.16

N7
T : 61.00

E : 57.71 (N6)

E : 58.38 (N15)

S : 57.71

P : 3.30

N8
T : 60.87

E : 57.56 (N7)

E : 58.48 (N16)

S : 57.56

P : 3.31

N9
T : 60.27

E : 57.43 (N8)

E : 58.37 (N17)

S : 57.43

P : 2.85

N10
T : 56.79

E : 57.37

S : 57.37

N11
T : 60.22

E : 58.42

S : 58.42

P : 1.80

N12
T : 60.23

E : 58.43

S : 58.43

P : 1.80

N13
T : 60.29

E : 58.49

S : 58.49

P : 1.80

N14
T : 60.25

E : 58.39

S : 58.39

P : 1.85

N15
T : 60.24

E : 58.44

S : 58.44

P : 1.80

N16
T : 60.24

E : 58.54

S : 58.54

P : 1.70

N17
T : 60.27

E : 58.42

S : 58.42

P : 1.85

N19
T : 60.04

E : 58.42

S : 58.42

P : 1.62

N22
T : 59.99

E : 58.18

S : 58.03

P : 1.96

N25
T : 60.22

E : 57.80

S : 57.80

P : 2.42

N26
T : 60.04

E : 57.60

S : 57.60

P : 2.44

N30
T : 60.14

E : 58.99

S : 58.99

P : 1.15

N31
T : 60.34

E : 58.80

S : 58.55

P : 1.79

N32
T : 59.72

E : 58.48

S : 57.80

P : 1.92

N47
T : 59.13

E : 57.92

S : 57.92

P : 1.21

N55
T : 60.01

E : 57.25

S : 57.25

P : 2.77

N57-1
T : 58.95

E : 57.11

S : 57.11

P : 1.84

N59
T : 58.88

E : 57.00 (N57-1)

E : 57.63 (N64)

S : 57.00

P : 1.88

N62
T : 59.56

E : 58.17

S : 58.17

P : 1.39

N64
T : 58.89

E : 57.69

S : 57.69

P : 1.20

N32-1
T : 59.71

E : 57.76 (N32)

E : 57.66 (N65)

S : 57.66

P : 2.05

N65
T : 58.95
E : 57.75

S : 57.75

P : 1.20

N32-2
T : 59.54

E : 57.44 (N32-1)

E : 57.65 (N39)

S : 57.44

P : 2.10

N34
T : 59.60

E : 57.32 (N32-2)

E : 58.08 (N62-1)

S : 57.26

P : 2.34

N53
T : 59.55

E : 56.84

S : 56.84

P : 2.71

N36
T : 59.52

E : 58.21

S : 58.21

P : 1.31

N35
T : 59.11

E : 57.90

S : 57.90

P : 1.20

N33
T : 59.39

E : 57.87

S : 57.87

P : 1.52

N72
T : 59.52

E : 58.21

S : 58.21

P : 1.31

N44
T : 59.13

E : 57.90

S : 57.90

P : 1.23

N73
T : 59.49

E : 58.21

S : 58.21

P : 1.28

N41
T : 58.96
E : 57.75

S : 57.75

P : 1.21

N39
T : 59.33

E : 57.71 (N41)

E : 57.82 (N74)

S : 57.71

P : 1.62

N75
T : 59.50

E : 58.21

S : 58.21

P : 1.29

N74
T : 59.11

E : 57.86

S : 57.86

P : 1.25

N35-1
T : 59.55

E : 57.17 (N34)

E : 57.80 (N33)

S : 57.17

P : 2.38

N42
T : 59.41

E : 56.94

S : 56.94

P : 2.47

N38
T : 59.55

E : 56.91 (N42)

E : 57.86 (N47)

S : 56.91

P : 2.65

N48
T : 60.04

E : 58.94 (N69)

E : 59.01 (N70)

S : 58.94

P : 1.10

N49
T : 59.64

E : 58.55

S : 58.25

P : 1.38

N50
T : 59.95

E : 57.86 (N49-2)

E : 57.99 (N37)

S : 57.86

P : 2.09

N51
T : 59.61
E : 57.75

S : 57.75

P : 1.86

N49-1
T : 59.73

E : 58.13 (N49)

E : 58.69 (N68)

S : 58.13

P : 1.61

N49-2
T : 59.32

E : 57.98 (N49-1)

E : 58.15 (N67)

S : 57.98

P : 1.34

N45
T : 59.73

E : 58.58

S : 58.25

P : 1.48

N43
T : 59.32

E : 58.14 (N45)

E : 58.15 (N66)

S : 58.14

P : 1.18

N37
T : 59.92

E : 58.05

S : 58.05

P : 1.87

N46
T : 59.93

E : 58.61

S : 58.61

P : 1.32

N66
T : 59.51

E : 58.20

S : 58.20

P : 1.31

N67
T : 59.49

E : 58.20

S : 58.20

P : 1.29

N68
T : 59.86

E : 58.71

S : 58.71

P : 1.15

N48-1
T : 60.14

E : 58.89 (N48)

E : 59.06 (N71)

S : 58.89

P : 1.25

N48-2
T : 60.26

E : 58.78

S : 58.78

P : 1.48

N48-3
T : 60.25

E : 58.67

S : 58.67

P : 1.58

N69
T : 60.27

E : 58.97

S : 58.97

P : 1.30

N70
T : 60.23

E : 59.03

S : 59.03

P : 1.20
N71
T : 60.27

E : 59.07

S : 59.07

P : 1.20

N52
T : 59.22

E : 57.73

S : 57.73

P : 1.49

Cuve de récupération EP

pour réutilisation dans les bureaux

PI PI

PI

PI

N18
T : 59.72

E : 58.52

S : 58.52

P : 1.19
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MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE
ARCHITECTE

7 RUE BAYARD
75008 PARIS
Tel. : +33 1 42 25 26 07

2 IMPASSE DE L'INDUCTION
67800 BISCHHEIM
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ASSISTANT
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RUE DES CADRES - ZAC DU COLOMBIER
13150 BOULBON
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