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Digesteur 2 - Ø 25 x 6
2.950 m³ brut - 2.550 m³ net

Fosse enterrée de 2,50 m
Fond de fosse 191,55 m

Arase mur 197,55 m

Fosse béton traditionnelle (client)
Isolation radier + paroi (ak)
Chauffage 32 boucles (ak)

Double membrane sphérique (ak)
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Digesteur 1 - Ø 25 x 6
2.950 m³ brut - 2.550 m³ net
Fosse enterrée de 2,50 m
Fond de fosse 191,55 m

Arase mur 197,55 m

Fosse béton traditionnelle (client)
Isolation radier + paroi (ak)
Chauffage 32 boucles (ak)

Double membrane sphérique (ak)
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LI

Connexion intérieur

digesteur 2 vers LI

Connexion intérieur

digesteur 1 vers LI

VF

DG1

Post-Digesteur 1 - Ø 25 x 6
2.950 m³ brut - 2.550 m³ net
Fosse enterrée de 2,50 m
Fond de fosse 191,55 m

Arase mur 197,55 m

Fosse béton traditionnelle (client)
Isolation radier + paroi (ak)
Chauffage 32 boucles (ak)

Double membrane sphérique (ak)
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Préfosse 1 - 7,51x7,08x4,00ht
Fond de fosse 192,55 m

Arase mur 196,55 m

Fosse béton traditionnelle (client)
Couverture béton praticable

(client)
Préfosse 2 - 3,10x7,08x4,00ht

Fond de fosse 192,55 m
Arase mur 196,55 m

Fosse béton traditionnelle (client)
Couverture béton praticable (client)

Préfosse 3 - 3,10x7,08x4,00ht
Fond de fosse 192,55 m

Arase mur 196,55 m

Fosse béton traditionnelle (client)
Couverture béton praticable (client)

Local intermédiaire
Dalle basse béton  +192.95
Dalle haute bois  +195.55

Dalle basse béton, puits et caniveaux
béton (client)

Structure bois, bardages (aK)
 Charpentes, toiture et étanchéité

3 Portes simples (aK)
Escalier et garde-corps (aK)

Accés GRTgaz

Réserve incendie
120m³

PB

Buffer tank

Epurateur

Chaudière

Torchère
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chemin de câble
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ZONE DE
SECURITE 10m

Conteneur BGA.136 +
Agriclean 150

M

35m

DA63 Mauvais
gaz

Regard de vannesuivant MA-008

LEGENDE
PF1 Préfosse
DG1 Digesteur
PD1 Post-Digesteur
SF1 Fosse de stockage
VF1 Vielfrass
LI1 Local intermédiaire
QP Séparateur de phase

DGS Récupération du digestat solide
DGL Récupération du digestat liquide
EP Epurateur
TC Torchère
SIL Silos
LG1 Lagune digestat
CH Chaudière
AL Aire de Lavage
PI Poste injection GRDF
PB Pont à bascule
MR Merlon de rétention

x x x
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LEGENDE

-6.00

-6.00

Limite de propriété

Recul de 10m par rapport
à la limite de propriété

Injection électricité/soutirage éléctricité

Clôture

RESEAUX ET CANALISATIONS

Digestat

Taux de remblais

Lisier

TERRASSEMENT

Jus de silos, plateformes

Biogaz

Chaleur

Eaux de condensats

Taux de déblais Terrain naturel

Sol fini
Container épuration (préfabriqué)
>13.70 x 2.90 m x Ht. 3 m
>Conteneur métallique
anti-corrosion
>Dalle béton
>Dessus de dalle 196.50 m
>Haut de container 199.50 m
Container chaudière (préfabriqué)
>5.88 x 2.48 m Ht. 2.89 m
>Métallique gris poussière RAL
7037
>Dalle béton
>Dessus de dalle 196.50 m
>Haut de container 199.39 m

Local Intermédiaire
>Local 3 cotés entre les
fosses, 3.50 à l'axe
>Niv. dalle basse 192.95 m
>Niv. dalle haute 195.55 m
>Habillage en panneaux
sandwich 4cm
>Dalles maçonnées

Préfosse 1
>7,51 x 7,08 x ht.4 m
>201 m³ brut
>Fond de fosse 192,55 m
>Arase mur 196,55 m
>Fosse béton brut

Préfosse 2 et 3
>3,10 x 7,08 x ht.4 m
>Fond de fosse 192,55 m
>Arase mur 196,55 m
>Fosse béton brut

Digesteur 1 et 2 + Post-digesteur 1
>Ø 25 x ht. 6 m
>2 950 m³ bruts - 2 550 m³ nets
>Fosse enterrée de 2.50 m
>Fond de fosse 191.55 m
>Arase sup. paroi 197.55 m
>Fosse béton armé
>Sangle et filet pour montage
double membrane sphérique
(Biolene EPDM + bâche
préssurisée couleur vert mousse
RAL 6005)
>Bardage bac acier pose vertical
couleur gris clair RAL 7035

Exploitation d'une unité de méthanisation
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